
 
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
badania z dnia 18.11.2025 r. 

PARAMETR JEDNOSTKA WYNIK 

Mętność NTU 0,90 
Barwa akceptowalna (mg Pt/ dm3) akceptowalna (2,0) 
Odczyn pH 7,5 

Jon amonowy mg NH4 / dm3 0,23 
Żelazo µg Fe / dm3 26,0 

Mangan µg Mn / dm3 18,0 
Chlor wolny mg Cl2 / dm3 < 0,03 
Przewodność µS / cm 340 

Twardość ogólna 
mg CaCO3 / dm3 147 

ºdH  8,2 
 

BEŁDÓW 
badania z dnia 27.10.2025 r. 

PARAMETR JEDNOSTKA WYNIK 
Mętność NTU < 0,2 
Barwa akceptowalna (mg Pt/ dm3) akceptowalna (6,1) 
Odczyn pH 7,6 

Jon amonowy mg NH4 / dm3 < 0,03 
Żelazo µg Fe / dm3 123 

Mangan µg Mn / dm3 < 10,0 
Chlor wolny mg Cl2 / dm3 < 0,05 
Przewodność µS / cm 283 

Twardość ogólna 
mg CaCO3 / dm3 125 

ºdH 7,0 
 

SOBIEŃ 
badania z dnia 27.10.2025 r. 

PARAMETR JEDNOSTKA WYNIK 
Mętność NTU 0,2 
Barwa akceptowalna (mg Pt/ dm3) akceptowalna (2) 
Odczyn pH 7,9 

Jon amonowy mg NH4 / dm3 < 0,03 
Żelazo µg Fe / dm3 10,8 

Mangan µg Mn / dm3 < 10 
Chlor wolny mg Cl2 / dm3 < 0,05 
Przewodność µS / cm 259 

Twardość ogólna 
mg CaCO3 / dm3 124 

ºdH 6,9 
 

PRAWĘCICE 
badania z dnia 17.02.2025 r. 

PARAMETR JEDNOSTKA WYNIK 
Mętność NTU 0,51 
Barwa akceptowalna (mg Pt/ dm3) akceptowalna (5) 
Odczyn pH 7,8 

Jon amonowy mg NH4 / dm3 0,13 
Żelazo µg Fe / dm3 35 

Mangan µg Mn / dm3 22,5 
Chlor wolny mg Cl2 / dm3 0,03 
Przewodność µS / cm 280 

Twardość ogólna 
mg CaCO3 / dm3 126 

ºdH 7,1 
 
Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


